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Tarr-Sipos Zsuzsa
polgarmester asszony
részére

Targy: Tajékoztatds a hétvégi 2026. janius 19-21. kozdtti idészakban
ivovizellatasi helyzetrél Domsod Nagykozség teriiletén

Tisztelt Tarr-Sipos Zsuzsa Polgarmester Asszony!

Ezuton tajékoztatiuk Ont a 2026. jinius 19-21. kozotti idészakban DOmsod
Nagykozség terlletén kialakult ivovizellatasi helyzetrdl.

A rendkivil meleg iddjaras és a hétvégi idészak kdvetkeztében a telepllés
ivovizfogyasztasa jelentds mértékben megnovekedett. A rendelkezésre allo
lizemeltetési adatok alapjan a vizsgalt id6szakban az atlagos napi vizfogyasztas
elérte az 1.680 m3/nap mennyiséget, mikdozben normal izemmenet mellett Domsod
Nagykozség atlagos napi vizfelhasznalasa 956 m*nap.

Ugyanakkor hangsulyozni szikséges, hogy ez a vizmennyiség nem egyenletesen
oszlott el a nap 24 érajaban, hanem a fogyasztas jelentés része a nappali és kora
esti 6rakban, rovid idé alatt jelentkezett. A rendkivil meleg idéjaras kovetkeztében a
felnasznaldk vizigénye tobb iddszakban egyidejlleg és rendkivil koncentraltan
jelentkezett, amelynek eredményeként a rendszerben a szokasos Uzemallapotot
jelentésen meghalado fogyasztasi csucsok alakultak ki.

A vizellaté rendszer szamara nem a napi 1.680 m?® vizmennyiség eldallitasa
jelentette a legnagyobb kihivast, hanem az, hogy ennek jelentGs részét néhany
o6ras idészak alatt kellett volna kitermelni, kezelni, tarolni és a haldzaton
keresztiil eljuttatni a felhasznalékhoz. A fogyasztasi csticsok soran az egyidejii
vizigény tébb alkalommal meghaladta a rendszer egyes elemeinek pillanatnyi
teljesitéképességét, amelyet a meglévéd tarolékapacitasok sem tudtak teljes
mértékben kiegyenliteni. A cslcsidészakokban jelentkezd vizigény mértéke
meghaladta a rendszer aktualisan rendelkezésre all6 viztermelési, vizkezelési és
vizszallitasi kapacitasait, ezért a halozat a felmeriilé fogyasztéi igényeket egyes
id6szakokban nem tudta teljeskoriien kiszolgalni. Ennek kovetkeztében a
halozat egyes részein nyomascsokkenések és atmeneti ellatasi nehézségek
alakultak ki.
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A teleplilés vizellatdsat biztositd rendszer jelentés kapacitasokkal rendelkezik.
Domsdd teriiletén a vizellatast szolgalo kutak egylittes nyersviz-kitermelési
kapacitasa 70 m3/6ra, a vizkezel6 berendezések maximalis kapacitasa 75 m*/6ra,
mig a rendelkezésre allo tarolékapacitas 1.000 m? A hétvégi rendkivili vizigény
ugyanakkor a rendszer valamennyi elemét fokozott terhelésnek tette ki.

A hétvégi fogyasztasi cslcsok idején a vizigény tébb alkalommal meghaladta a
rendszer egyes elemeinek tervezett lizemi kapacitasat, amely rendkiviili terhelés
ala helyezte a vizellaté rendszert. A szolgaltatas folyamatossaganak fenntartasa
érdekében a DAKOV Kft. részérél folyamatos, azonnali és &sszehangolt
uzemeltetdi beavatkozasok valtak sziikségessé.

A kialakult helyzetet jelentésen sulyosbitottak a szolgaltatasi teriileten
ismétlédéen jelentkezé aramsziinetek és fesziiltségkimaradasok, amelyek tébb
alkalommal ellehetetlenitették a kutak, nyomasfokozé berendezések, szivattyiik
és egyéb technoldgiai egységek ilizemszerii miikodését. Az elektromos
energiaellatas kiesése kozvetleniil akadalyozta a viztermelést, a tarolok
visszatoltését és a halézati nyomas fenntartasat, ezaltal tovabb névelve az
ellatasbiztonsagi kockazatokat.

A rendkiviili fogyasztasi igények és az ismétl6dé energiaellatasi problémak
egyiittesen olyan lizemeltetési kornyezetet eredményeztek, amely a vizellaté
rendszer valamennyi elemét fokozott igénybevételnek tette ki, és folyamatos
miiszaki felligyeletet, valamint azonnali beavatkozasokat kovetelt meg a
szolgaltatas fenntartasa érdekében.

A DAKOV Kift. munkatarsai a hétvége telies id6tartama alatt, napi 24 oras
készenletben, folyamatos helyszini jelenléttel és megfeszitett munkavégzés mellett
biztositottak a rendszer Uzemeltetését. A rendszer allapotanak folyamatos
monitorozasa mellett a szlkséges vizkormanyzasi és lizemeltetési beavatkozasokat
haladéktalanul végrehajtottdak annak érdekében, hogy a rendelkezésre allé
vizkeészletek a lehetd leghatékonyabban keriljenek elosztasra, és a lakossagi
ivovizellatas biztonsaga a rendkivili terhelés ellenére is fenntarthatdé maradjon.

Tajékoztatjuk Ont, hogy a vizikézmi-szolgaltatasrol szold 2011. évi CCIX. térvény
egyes rendelkezéseinek vegrehajtasarol szol6 58/2013. (Il. 27.) Korm. rendelet 72/A.
§ (1) bekezdése szerint:

JHa a kézmdlves ivévizellatas elGre tervezetten 12 éran at, lizemzavar esetén 6 orat
meghaladoan, de kevesebb mint 12 éran at sziinetel, a vizikézmdi-szolgaltaté az
ivovizsziikséglet kielégitésérél legalabb 10 liter/fé/nap mennyiségben kételes
gondoskodni. A 12 6rat meghalado, de 24 6ranal révidebb szlinetelés esetén legalabb
20 liter/fé/nap, 24 orat meghaladdan legalabb 30 liter/fé/nap ivévizmennyiséget biztosit
a vizikbzmd-szolgaltato.”



Déomsod Nagykodzség egyetlen telepiilésrészén sem érte el a szolgaltatas
kiesése vagy korlatozasa az lizemzavar esetére meghatarozott kritikus, 6 6ras
idétartamot, ezért a jogszabaly szerinti szikségvizellatas elrendelésére nem kerult
sor.

Ennek ellenére a DAKOV Kft. a hétvége teljes id6tartama alatt készen allt a
sziikségvizellatas biztositasara, a sziikséges személyi és technikai kapacitasok
folyamatos rendelkezésre allasa mellett. Azon koztleti felhasznalok részére, akik
az atmeneti ellatasi nehézségek miatt ivovizellatast kertek, Tarsasagunk tartalyos
vizszallitassal biztositotta az ellatast.

A DAKOV Kft. munkatarsainak folyamatos helyszini jelenlétének, a rendszer
allando feliigyeletének, valamint az azonnali miszaki és {izemeltetési
beavatkozasoknak koszdnhetéen sikeriilt elkeriilni a hosszabb id6tartamu
vizhiany kialakulasat, és a nagykodzség ivovizellatasanak miikodéképességét a
teljes hétvége soran fenntartani.

A kialakult helyzet ugyanakkor ramutatott arra, hogy a nyari csucsidészakokban
jelentkez6 rendkivili vizigények, valamint az infrastruktirat érint6 kilsé korlimények
egylttes fenndllasa esetén a vizellatd rendszer jelent6s kihivasokkal szembesiil.
Tarsasagunk a tovabbiakban is minden szikséges intézkedést megtesz a szolgaltatas
biztonsaganak fenntartasa érdekében.

Kérjlk tajékoztatasunk szives tudomasulvételét.
Dabas, 2026.06.22.
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